Obec Stablovice
747 82 Stablovice 166

Cj.: 193/2022
Stran / Pfiloh: 1/1
Datum: 13.12.2022

Poskytnuti informaci dle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pristupu k
informacim

Obec Stablovice Vam na zékladé Vadi 3adosti o poskytnuti ‘informaci podle zékona &.
106/1999 Sb. o svobodném pfistupu k informacim, ve zné&ni pozd&jgich pfedpisi, kterou jsme
obdrZeli dne 28. 11. 2022 a pfijali pod &.j. 193/2022 sdélujeme nasledujici:

V pfiloze Vam zasildme nejnov&j$i vzorky pitné vody na Lipin& provedené Zdravotnim
Ustavem se sidlem v Ostravé:

e Protokol ¢. 58721/2022
e Protokol ¢é. 56977/2022

KVasi Zadosti dale uvddime, Ze pro rok 2022 byl stanoven dIe‘pIatn\’/ch pravnich predpist

Plan vzorkd na vodovodu Lipina. V obdobi ¢erven a &ervenec roku 2022 nebyly dle tohoto
planu naplanovany Z4adné odbéry.
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RN Zdravotni dstav se sidlem v Ostravé
\\\\«///i Centrum hygienickych laboratofi
3/—\ X Zkusebni laborato¥ & 1393 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
AN LA g X ,
"/,,,,ﬁ‘\‘\\“ A Partyzinské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
L 1393 r v
_ PROTOKOL ¢. 58721/2022
Ziakaznik : KHS MSK se sidlem v Ostravé Cislo zakdzky : 34332
Na Bélidle 724/7 Piijem vzorku : 19.10.2022 11:30
702 00 Ostrava VySetieni vzorku: 19.10.2022 - 24.10.2022
Cislo jednaci : ZU/31566/2022
Cislo spisu : S-ZU/31566/2022
Spisovy znak : 2.0.4

Cislo objednavky : 20P0617

Informace o vzorku

Vzorek ¢islo: 115016

Datum odbéru: 19.10.2022 Cas odbéru: 8:53
Nizev vzorku: Voda pitné - 1.

Misto odbéru: Stablovice, Lipina ev. &. 26, koupelna, umyvadlo
Matrice: voda pitna

Vzorkoval: Guriéa Vaclav, DiS.

Zpiisob odbéru:  SOP HOK 200/2022

Ukel odbéru: statni zdravotni dozor

Mnozstvi vzorku: 0,51
Piitomné osoby:  Piibylova

Mistni méreni
Provedeno zékaznikem na misté odbéru, neni piedmétem akreditace.

Ukazatel i Hodnota ’ Jednotka | *Limit
chlor volny - t 0,06 { mg/l ! max.0,30
teplotavzorku | 14,6 [ °C i -

Vysledky zkouSeni - mikrobiologické vySetieni

‘_Uka_zatei ) | Hodnota ' Jednotka 1 *Limit 'TYI’?Pqui,i,ta', metoda
podty kolonii pti 22°C | 52 | KTJml

* Limit (zdroj pro vydéni vyroku o shodg), nejistota méi‘eni se do hodnoceni nezahrnuje:
Vyhlaska 252/2004 Sb. ve zn&ni pozd&jsich predpist - piloha &. 1

Poznamka k odbéru: Odbér vzorku neni predmétem akreditace.
Upiesnéni SOP

SOP OV 908 (CSN EN IS0 6222)

Misto provedeni zkou3ky (pracovi$td):
, analyzy provedeny pracovi§tém Ostrava (Partyzanské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava)
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max.200 | A [ SOPOV908 ']

Nejistota
40-68




Mctody v sloupci TYP:  "A" v rozsahu akreditace

< vysledek pod mezi stanovitclnosti, > vysledek je vyssi nez uvedend hodnota

Vysledky se tykaji pouze zkouSenych vzorku.

Jestlize laboratof neni odpovédna za fazi odbéru vzorku, vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Uveden¢ rozsiiené nejistoty méfeni jsou soucinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozsiteni k=2, co? odpovida hlading
spolehlivosti piiblizné 95 %, nezohlediji vlivy odbérd vzorki.

Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota méfeni vyjadiena jako 95% konfidenéni meze vyjadiujici variabilitu Poissonova rozdéleni,
nezohleditji vlivy odbéri vzorki.

V ptipadé, Ze odbér neni pfedmétem akreditace, informace o vzorku mimo &islo vzorku dodal zdkaznik a laboratoF nenese odpovédnost
za tyto informace.

Kontroloval: Ing. Alena Hrabalova
Protokol vyhotovil: Jana Ko$arkova
Podet stran: 2

Dne: 26.10.2022

Mgr. Ivona Smolova
zastupce vedouciho Centra hygienickych laboratofi

Mgr. Ivona Smolova
31.10.2022 07:29:47

Digitalné podepsal hygienickych
Magr. lvona Smolovi laboratori
Zdravolnl Ustav se sidlem v Ostravé

_ konec protokolu
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Sy, : Zdravotni istav se sidlem v Ostravé

\\\\\_é/’ Centrum hygienickych laborato¥i
ﬂ%& Zkugebni laboratof & 1393 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
RN Xatd 4
"4,,,@\\‘\\“ A Partyzanské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
L1393 PROTOKOL &. 56977/2022
Zikaznik : KHS MSK se sidlem v Ostravé Cislo zakizky : 33471
Na Bélidle 724/7 Prijem vzorku : 12.10.2022 11:00
702 00 Ostrava VySetieni vzorku :  12.10.2022 - 17.10.2022
Cislo jednaci : ZU/30527/2022
Cislo spisu : S-ZU/30527/2022
Spisovy znak : 2.04

Cislo objednavky :  20P0593

Informace o vzorku

Vzorek éislo: 112439

Datum odbéru: 12.10.2022 Cas odbéru: 10:20
Nazev vzorku: Voda pitna - 3.

Misto odbéru: Stablovice, Lipina ev. &. 26, koupelna, umyvadlo
Matrice: voda pitna

Vzorkoval: Gurica Vaclav, DiS.

Zpiisob odbéru:  SOP HOK 200/2022

Utel odbéru: statni zdravotni dozor

MnoZstvi vzorku: 1,11
| PFitomné osoby:  Jaromir Piibyla

Mistni méieni
Provedeno zdkaznikem na mist§ odb&ru, neni pfedmétem akreditace.
Ukazatel T { ”I:i'(r)dnota ] Je'dnotka 1‘ *Limit
chlor volny - 1 - <0,05  mg/l | max.0,30
teplota vzorku 14,9 | °C | -

Vysledky zkouSeni - chemické vysetieni

Ukazatel Hodnota | Jednotka *Limit TYP| PouZita metoda J Nejistota
amonné ionty o <0,050 ~ mg/l ~ max.0,5 A | SOP OV 064 "\
barva <5 mg/lPt | max20 | A |SOPOV064.02 ' -
TOC S _<1,0 Looomg/l | max.50 A | SOP OV 307 z 5
dusi¢nany <2,0 mg/l max.50 A _|SOP OV 064.03 ' -
chut | prijatelna | - | prijatelna A | SOP OV 062 !
_konduktivita (25°C) B 45,8 ) mS/m | max.25 A [ SOPOV Il .
_mangan 10,0047 | mgh max.0,050 | A [SOPOV20l |
pach | prijatelny - piijatelny | A | SOPOV 062 '
pH T2 I _65-95 A | SOP OV 033 ' )
zdkal . <0,40 ZF(m) max.5 A | SOPOV 04401 '/ .
- zelezo 1 <0015 mg/l | max.0,20 A |SOPOV 201 oo

Vysledky zkouSeni - mikrobiologické vySetieni

Ukazatel ‘Hodnota | Jednotka _*Limit | TYP!,Pouiité metoda | Nejistota
_Bscherichiacoli | 0 CKTJ/100ml | max0 | A | SOPOV 900 o
koliformni bakterie 0 | KTJ/100ml | max.0 | A |SOPOV 900 .
abioseston L % | maxS5 1 A _[SOPOVII6 ‘| 30%
pocet organismu . 0 jedinci/ml | max.50 A | SOP OV 916 ' -
Zivé organismy ) 0 _jedinci/ml |  max0 | A |SOPOVIl6 =
podty kolonii pii 22°C '| >3,0x10 | KTVml l max.200 | A | SOP OV 908 .
poctylolonit p36°C | 21 | kuml | mwdo | A sorovoos | e
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* Limit (zdroj pro vydani vyroku o shodg), nejistota méreni se do hodnoceni nezahrnuje:
Vyhlaska 252/2004 Sb. ve znéni pozd&jich piedpisi - piiloha ¢. 1
Ukazatele oznadené "!" jsou mimo limit,

Poznamka k odbéru: Odbér vzorku neni piedmétem akreditace.
Poznimky k analyze:

Pach: stupei 0
Chut’: stupeii 0

Uptesnéni SOP

SOr OV 01l (CSN EN 27888)

SOP OV 033 (CSN IS0 10523)

SOP OV 044.01 (SN EN IS0 7027-1)

SOP OV 062 (CSN 75 7340)

SOP OV 064.02 (navody firmy Thermo Scicentific)

SOP OV 064.03 (ndvody firmy Thermo Scientific)

SOP OV 064 (navody firmy Thermo Scientific)

SOP OV 201 (GSN EN ISO 17294-1, CSN EN 1SO 17294-2)
SOP OV 307 (CSN EN 1484)

SOP OV 900 (CSN EN ISO 9308-1)

SOP OV 908 (CSN EN ISO 6222)

SOP OV 916 (CSN 757712, CSN 75 7713, CSN 75 7717)

Misto provedeni zkousky (pracovistd):
— analyzy provedeny pracovi§tém Ostrava (Partyzanské ndmésti 2633/7, Moravské Ostrava, 702 00 Ostrava)
@, analyzy provedeny pracovistém Brno (Gorkého 6, 602 00 Brno)

Metody v sloupci TYP: "A" v rozsahu akreditace

< vysledek pod mezi stanovitelnosti, > vysledek je vys§i nez uvedena hodnota

Vysledky se tykaji pouze zkousenych vzorki.

JestliZe laboratof neni odpo\./édn:i za fazi odbéru vzorku, vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Uvedené rozsiiené nejistoty méfeni jsou soucinem standardni nejistoty méfeni a koceficientu rozsiteni k=2, co2 odpovida hlading
spolchlivosti pFiblizné 95 %, nezohlediiuji vlivy odbérd vzorkd.

Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota méfent vyjadicna jako 95% konfidenéni meze vyjadiujici variabilitu Poissonova rozdélent,
nezohlediiuji vlivy odbérii vzorki.

V pfipadg, Ze odb&r neni piedmétem akreditace, informace o vzorku mimo &islo vzorku dadal zikaznik a laboratof nenese odpovédnost
za tyto informace.

Kontroloval: Ing. Alena Hrabalova
Protokol vyhotovil: Jana Kofarkova
Pocet stran: 2

Dne: 19.10.2022

Mgr. Martina Chmelova
manazer kvality Centra hygienickych laboratofi

Mgr. Martina Chmelova CORNLIN

19.10.2022 09:33:20 * ")
i Centrum Lo

Digitalné podepsal hygienickych

Magr, Martina Chmelova
Zdravotni istay se sidlem v Oslravé

laboratofi

konec protokolu
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